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Veiligheidsinstructies	en	waarschuwingen
• Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd 

met twee personen uit en stel het samen op.
• Bij schade aan het apparaat onmiddellijk - voor het aansluiten - bij 

de leverancier reclameren.
• Om een veilig gebruik te waarborgen het apparaat alleen volgens 

de informatie in de gebruiksaanwijzing monteren en aansluiten.
• In geval van een storing apparaat van het net loskoppelen: stekker 

uit het stopcontact trekken of zekeering laten aanspringen resp. 
eruit draaien.

• Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar 
pak de stekker vast.

• Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de technische 
dienst laten uitvoeren, daar anders aanzienlijke gevaren voor de 
gebruiker ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het 
netsnoer.

• Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. 
Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat 
goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht 
het koelmiddelcircuit des¬ondanks beschadigd raken, houd het 
apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie 
in het vertrek.

• Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens 
bij te kunnen.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (ook kinderen) met 
fysieke, sensorische of mentale gebreken of personen, die niet 
over voldoende ervaring en kennis beschikken, tenzij zij door een 
persoon, die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het gebruik 
van het apparaat worden onderwezen of die aanvankelijk toezicht 
uitoefent. Kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven om 
te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

• Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te 
koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of 
dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact 
veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.

• Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare 
drijfgassen (bijv. butaan, propaan, pentaan) in het apparaat. 
Eventueel vrijkomend gas kan door de elektrische componenten 
ontstoken worden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop 
gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.

• Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van 
het apparaat of binnen het bereik van kinderen. 

• Het apparaat niet samen met andere apparaten aansluiten via 
een verlengkabel. De aftapcontactdoos kan anders oververhitten.

•  Het apparaat niet in de onmiddellijke buurt van een airconditioning 
opstellen. Het apparaat mag ook niet onder een aan de wand 
gemonteerde airconditioning worden bedreven.

• Het apparaat is niet geschikt voor opslag van geneesmiddelen 
volgens DIN 58345.

• Het apparaat is niet geschikt voor opslag van kolven bloed volgens 
DIN 58371.

• Bij speciale toepassingsgebieden die onder een eigen norm val-
len, dient de exploitant zelf voor het vervullen van deze norm te 
zorgen.

• Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. 
Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen 
bereik van spatwater plaatsen.

Er	mogen	geen	explosieve	en	geen	brandbare	stoffen	in	het	
apparaat	worden	bewaard!

Overzicht	van	apparaat	en	uitrusting

Typeplaatje

Draagrooster

Afvoeropening voor 
reinigingswater
Vóór de inbedrijfstelling 
van het apparaat de af-
voeropening voor het reini-
gingswater in de apparaat-
bodem in elk geval met de 
bijgevoegde stop sluiten!

Bedienings- en 
controleelementen

Slot

Stapelgrens
Leg de producten op het 
bovenste rooster slechts 
tot aan de stapelgrens. 
Dit is belangrijk voor een 
goede luchtcirculatie en 
een gelijkmatige tempera-
tuurverdeling in de totale 
binnenruimte. 

Toepassingen	van	het	apparaat
Het apparaat dient voor de opslag en koeling van laboratorium-
preparaten bij temperaturen van 
-2°C tot +16°C (LKPv 6520, 1420),
0°C tot +16°C (LKPv 6522, 1422).
Het apparaat is niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke 
omgevingen.
Bij opslag van waardevolle resp. temperatuurgevoelige stoffen 
of producten is het gebruik van een onafhankelijk, permanent 
bewaakt alarmsysteem noodzakelijk.
Dit alarmsysteem moet dusdanig worden gebruikt, dat elke alarm-
toestand direct geregistreerd wordt door een bevoegde persoon, 
die vervolgens passende maatregelen nemen kan.
De temperatuursensor voor dit systeem moet in het bovenste 
gedeelte worden aangebracht.

Aanwijzing	m.b.t.	afdanken
Het apparaat bevat nog waardevolle materialen en mag 
niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meege-
geven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet 
vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk 
geldende voorschriften en wetten. 
Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het 
koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (in-
formatie op het typeplaatje) of de olie erin  niet ongewild vrijkomen.
• Apparaat onbruikbaar maken.
• Trek de stekker uit.
• Snijd het aansluitsnoer door.

 WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen. Breng 
het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.
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Elektrische	aansluiting
De stroom (wisselstroom) en spanning op de opstelplaats moeten 
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. Het stopcontact 
moet d.m.v. een zekering van 10 A of zwaarder beveiligd zijn, buiten 
de achterzijde van het apparaat liggen en goed toegankelijk zijn.
Het	apparaat	alleen	via	een	correct	geïnstalleerd	randaarde	
stopcontact	aansluiten.

NL
Klimaatklasse
Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse 
d.w.z. een minimale omgevingstemperatuur waaronder en een 
maximale omgevingstemperatuur waarboven het apparaat niet 
gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op 
het typeplaatje. Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: 
Klimaatklasse	 	 Omgevingstemperatuur
SN (4)   +10 °C tot +32 °C
N (4)   +16 °C tot +32 °C
ST (5)   +16 °C tot +38 °C
T (5)   +16 °C tot +43 °C

Afmetingen
LKPv	6520: B = 700 mm
LKPv	6522: B = 700 mm
LKPv	1420:	B = 1430 mm
LKPv	1422:	B = 1430 mm

Veiligheidsbatterij
Voor de inbedrijfstelling van het apparaat moet de in de ag-
gregaatruimte gemonteerde batterij worden aangesloten. Deze 
batterij waarborgt een permanente alarmmelding, ook wanneer 
het stroomnet uitvalt.

De batterij is in de aggregaat-
ruimte aan de bovenkant van het 
apparaat gemonteerd.

Opgelet!	
Het	apparaat	mag	nu	nog	niet	elek-
trisch	aangesloten	zijn.

De stekker op de pluspool van de bat-
terij plaatsen.

Aanwijzing	voor	het	verwijderen	
van	batterijen
Bij verwijdering moet de accu uit het 
apparaat gehaald worden en de batterij 
moet afzonderlijk met het klein chemisch 
afval worden meegegeven. 
De	accu	in	geen	geval	beschadigen	
of	kortsluiten!

1 2

Extern	alarm
Er wordt aanbevolen het apparaat op een 
externe alarminstallatie aan te sluiten.

De	aansluiting	van	het	apparaat	op	een	
externe	 alarminstallatie	 mag	 alleen	
door	opgeleid	en	geschoold	personeel	
worden	doorgevoerd!

De schroef aan de onderzijde van de front-
lijst uitdraaien. De frontlijst omhoogklappen.

1RS485-interface

2Potentiaalvrije	alarmuitgang

De contactaansluiting van de af-
zonderlijke stekkers is genoteerd 
op de sticker op de afdekking.

Opstellen
•  Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het 

fornuis, een radiator enz.
•  De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. 
•  De afstand tussen de bovenkant van het apparaat en het plafond 

van het vertrek moet minimaal 30 cm bedragen. Zorg altijd voor 
een goede luchttoevoer en -afvoer!

• De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm 
EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 290 1 kubieke m bezitten 
zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen 
ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het 
apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel 
vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
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Hoofdmenu
Op de toets  drukken.

Met de toetsen  en 	kan een van de menupunten gekozen 
worden.

Menu 01	
Setpoint = temperatuur instellen

Menu 03
Defrosting = ontdooifunctie handmatig activeren

Menu 04
Program = tevoren ingestelde opslagprogramma's

Menu 05
Alarm = alarmlijst

Menu 06
Settings = instellingen van de stuurelektronica

Menu 07 (alleen bij LKPv 6522 en LKPv 1422)
Light = besturing van de binnenverlichting

Taal	instellen	
Opmerking: Als taal is fabrieksmatig Engels ingesteld.
Indien	dit	de	gebruikte	taal	moet	blijven	hoeven	de	hande-
lingen	in	onderstaande	punten	niet	verricht	te	worden.

	>	 Menu 01 
SetPoint

	

	>	 Menu 07 
Light

Opmerking: 
Het menu 07 verschijnt alleen bij de apparaten LKPv 6522 en 
LKPv 1422.

	>	 Menu 06 
Settings

	>	 Settings 01 
Service

	>	 Settings 02 
Language

	>	 Language 
English

Met de toetsen 	en 	de gewenste taal selecteren.

	>	 Alle menuteksten verschijnen nu in de nieuw
 ingestelde taal. 

Door op de toets  te drukken, kan naar de normale standaard-
aanduiding worden teruggekeerd. Wanneer er binnen 60 seconden 
geen toets wordt ingedrukt, schakelt de elektronica automatisch 
terug.

Apparaat	in-	en	uitschakelen
Wij adviseren u om het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik 
neemt (zie verder onder "Reinigen"). 

• Stekker in het stopcontact steken - op het display verschijnt OFF.

Inschakelen

	>	 Lab Cooler 
Temp. - - °C	

Uitschakelen

	>	 OFF

3 seconden

Bedienings-	en	controleelementen

1ON/OFF-toets (apparaat in- en uitschakelen)
2Menu-toets (hoofdmenu activeren)
3Keuzetoetsen
4Set-toets (enter)
5Toets voor uitschakelen geluidssignaal bij alarm
6Display (bovenstaande aanduiding op het display = 
 standaardaanduiding)

Opmerking: Met de toets  kan elke onbedoelde actie terug-
gedraaid worden en naar de standaardaanduiding terug worden 
geschakeld, zonder een waarde te veranderen.

Accu	-	weergave	laadtoestand
Mocht het symbool  verschijnen, dan moet worden gecontroleerd 
of de accu aangesloten is. Zie hoofdstuk Veiligheidsbatterij.
Bij normale werking verschijnt dit symbool ook, wanneer de accu 
geladen wordt.

Lab Cooler 
Temp. - - °C

-toets
Als in de standaardweergave op de toets  gedrukt wordt, 
verschijnen op het display de datum en tijd.
DD/MM/YY
hh:mm:ss

Door opnieuw op de toets  te drukken, wordt naar de stan-
daardaanduiding teruggeschakeld. Dit	 gebeurt	 niet	 automa-
tisch!
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Menu 03 
Defrosting	=	ontdooifunctie	handmatig	activeren
Het ontdooien gaat automatisch. 
Als de deur gedurende een langere periode niet goed dicht was, kan 
er in de binnenruimte of aan de koudeplaat een grotere ijsafzetting 
ontstaan. In dit geval kunt u de ontdooifunctie voortijdig activeren.

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 03 
Defrosting

	>	 Start Defrosting? 
No Ok

Met de toets  het ontdooien starten of met de toets	 	de 
procedure afbreken.

Menu 01 Setpoint	=	temperatuur	instellen

	>	 Menu 01 
Setpoint

	>	 New Set: -- ° C 
Current: -- ° C

Daarna is op het display aan de onderkant de actuele temperatuur 
en aan de bovenkant de gewenste temperatuur te zien.

Met de toets 	de temperatuur verlagen = kouder, met de toets 
 de temperatuur verhogen = warmer.

Met de toets	 	de nieuwe instelling overnemen of met de toets 
 de procedure zonder nieuwe instelling afbreken.

Menu 04 Program 
= tevoren	ingestelde	opslagprogramma's
Voor speciale doeleinden van het apparaat kunnen verschillende 
opslagprogramma's worden ingesteld. In de binnenruimte wordt een 
passend opslagklimaat ingesteld (temperatuur, luchtvochtigheid).

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 03 
Defrosting

	>	 Menu 04 
Program

	>	 P16 Set 5°C
 Lab Cooler

Met de toetsen  en 	het gewenste programma selecteren.

Met de toets	 	de nieuwe instelling overnemen of met de toets 
 de procedure zonder nieuwe instelling afbreken.

Menu 05 Alarm =	alarmlijst

Alle alarmtoestanden worden opgeslagen en kunnen indien nodig 
worden opgeroepen. 
Door een ingebouwde batterij wordt de elektronica ook bij uitval 
van het stroomnet bediend en de alarmtoestand direct gemeld.

In alle alarmsituaties weerklinkt het geluidssignaal. 

Het geluidssignaal kan worden stomgeschakeld door op de toets	
	te drukken.

Het	volgende	alarm	kan	direct	worden	verholpen:

Door Open
Temp. - - °C

Bij een geopende deur knippert bovenstaande aanduiding, afge-
wisseld door de standaardaanduiding. Na 60 sec. weerklinkt het 
geluidssignaal. 

Het geluidssignaal stomschakelen door op de toets  te druk-
ken. De deur van het apparaat sluiten.

De	volgende	alarmtoestanden	vereisen	controle	van	
de	opgeslagen	koelproducten:

1. UPS activated
Temp. - - °C 

De bovenstaande aanduiding knippert, afgewisseld door de 
standaardaanduiding.
Het geluidssignaal weerklinkt.
Deze aanduiding verschijnt na een stroomonderbreking.
Duur van de stroomuitval en maximaal opgetreden temperatuur 
in de binnenruimte oproepen. Zie hoofdstuk "Oproepen	van	de	
opgeslagen	alarmtoestanden".

2.	 High Temp Room
Temp. - - °C 

 
Low Temp Room
Temp. - - °C 

De bovenstaande aanduiding knippert, afgewisseld door de 
standaardaanduiding. 
Het geluidssignaal weerklinkt. 
Dit	geval	kan	optreden:
• wanneer er bij een langdurig geopende deur van het apparaat 

warme lucht uit de ruimte binnenstroomt; 
• na een langdurige stroomonderbreking;
• bij een defect van het apparaat.
Wanneer een grote hoeveelheid warme koelproducten er opeens 
ingelegd worden, kan dit alarm afgaan. In dat geval is er geen 
sprake van een fout.

Duur van de temperatuurverhoging en maximaal opgetreden tem-
peratuur in de binnenruimte oproepen. Zie hoofdstuk "Oproepen	
van	de	opgeslagen	alarmtoestanden".

In	beide	gevallen	moeten	de	koelproducten	gecontroleerd	
worden	en	worden	beslist	of	ze	verder	nog	kunnen	worden	
gebruikt!

Alle	andere	optredende	alarmtoestanden	vereisen	ingrijpen	
van	de	technische	dienst.
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Settings 03 Clock Setting
Instelling van tijd en datum.

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 06 
Settings

	>	 Settings 01 
Service

	

	>	 Settings 02 
Language

	>	 Settings 03 
Clock Setting

	>	 Date:  DD/MM/YY
Hour: hh:mm:ss

	

De waarde, die verandert moet worden, knippert en kan met de 
toetsen  en 	worden veranderd.

Met de toets	 	opslaan.

Met de toets  naar de standaardaanduiding terugschakelen. 
Er wordt niet automatisch tussen zomer- en wintertijd geschakeld.

Settings 06 Display
Instelling voor permanente displayverlichting.

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 06 
Settings

	>	 Settings 01 
Service

	

	>	 Settings 08 
Restore Offset

	

	>	 Settings 07 
Calibration

	>	 Settings 06 
Display

	>	D03 = 0
Backlight ON

	>	D03 =  0
  0

	>	D03 =  0
  1

	

Met de toets	 	opslaan.

Met de toets  naar de standaardaanduiding terugschakelen. 

Het display schijnt nu permanent.

Oproepen	van	de	opgeslagen	alarmtoestanden

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 06 
Settings

	>	 Menu 05 
Alarm

	>	Op het display verschijnt het laatst opgetreden 
alarm.

Er worden 30 alarmtoestanden opgeslagen. Het hoogste codegetal 
(A _ _) is het laatst opgetreden alarm. Met de toetsen  en 	
een tot op heden opgetreden alarmtoestand selecteren.

	>	 A01  Door Open
S hh:mm DD/MM/YY

Begin van de alarmtoestand met tijd en datum.

	>	 A01  Door Open
E hh:mm DD/MM/YY

Einde van de alarmtoestand met tijd en datum.

	>	 A01  Door Open
Temp Max - - °C

Hoogst opgetreden temperatuur in de binnenruimte.

Met de toets  naar de standaardaanduiding terugschakelen.

Opmerking
Na deze opvraag wordt de alarmmelding automatisch gewist.

Menu 06 Settings 
= instellingen	van	de	stuurelektronica

Settings 01 Service
Settings 04 Inputs/Outputs
Deze instellingen kunnen uitsluitend door de technische dienst 
worden uitgevoerd.

Settings 02 Language
Instelling van de taal, die op het display weergegeven moet worden. 
Zie paragraaf "Taal	instellen".

Settings 05 Communication
Dit menupunt wordt beschreven in de toebehorenset "Seriële 
gegevensevaluatie".
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Settings 07 Calibration

Afstemming van de aangegeven temperatuur en de daadwerkelijke 
binnentemperatuur.
Toleranties van de temperatuursensors kunnen met deze functie 
gecompenseerd worden.
De afstemming is in drie temperatuurbereiken mogelijk.
CAL1 = onderste temperatuurbereik (met ca. -2 °C)
CAL2 = middelste temperatuurbereik (met ca. 5 °C)
CAL3 = bovenste temperatuurbereik (met ca. 16 °C)

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 06 
Settings

	>	 Settings 01 
Service

	

	>	 Settings 08 
Restore Offset

	

	>	 Settings 07 
Calibration

	>	 CAL.1 Int temp
- 2,0 ° C  0,0 ° C

  ° C knippert 

	>	 CAL.1 Int temp
- 2,0 ° C  0,0 ° C

 
De aanduiding van het temperatuurbereik knippert en kan met de 
toetsen  of 	veranderd worden (bijv. -1 °C).

Met de toets	 	opslaan.

	>	 CAL.1 Int temp
- 1,0 ° C  0,0 ° C

 ° C knippert   

	>	 CAL.1 Int temp
- 1,0 ° C  0,0 ° C

 
De temperatuur-correctiewaarde knippert en kan met de toetsen 

 of 	veranderd worden.

Met de toets	 	opslaan.

Met de toets  kan worden doorgeschakeld naar CAL.2 en 
vervolgens naar CAL.3 en kan net zoals bij CAL.1 worden 
ingesteld.

Met de toets  naar de standaardaanduiding terugschakelen. 

Settings 08 Restore Offset

De temperatuur-correctiewaarden op 0 zetten.

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 06 
Settings

	>	 Settings 01 
Service

	

	>	 Einstellungen 08 
Restore Offset

	

	>	 Restore Offset 
 NO OK

	

Met de toets	 	 de temperatuur-correctiewaarden van CAL1, 
CAL2 en CAL3 op 0 zetten of met de toets	 	 de procedure 
zonder verandering afbreken.

Met de toets  naar de standaardaanduiding terugschakelen. 

Menu 07 Light = besturing	van	de	binnenverlichting
Opmerking
Deze functie is alleen bij de apparaten LKPv 6522 en LKPv 1422 
actief.

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 07 
Light

	>	 New: On 
Current: On

	

Met de toetsen  of 	de gewenste instelling selecteren.

On =  binnenverlichting permanent ingeschakeld.

Door = de binnenverlichting wordt bij het openen van de deur 
ingeschakeld en gaat uit bij het sluiten van de deur.

Off = binnenverlichting uitgeschakeld.

Met de toets	 	de nieuwe instelling overnemen of met de toets 
 de procedure zonder nieuwe instelling afbreken.
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Blokkering	van	de	toetsen
Met de blokkering van de toetsen kan de elektronica tegen onbe-
doelde veranderingen worden beveiligd.

Blokkering	van	de	toetsen	Aan

	>	 Lab Cooler
Temp. - - °C 

5 seconden

Om te deactiveren opnieuw 5 seconden lang indrukken.

Controle	alarm
Om te controleren of de alarmfunctie intact is, moet de werking 
van het alarm regelmatig worden gecontroleerd.

	>	 Alarm Test

5 seconden

De aanduiding knippert en het geluidssignaal weerklinkt. De 
controle van het alarm wordt na enkele seconden automatisch 
beëindigd.

Productsensor	(leverbaar accessoire)	
Met de productsensor kan de temperatuur op een willekeurige 
plaats in de binnenruimte gemeten resp. geregistreerd worden. 
Attentie!
De	aansluiting	van	de	productsensor	mag	alleen	door	op-
geleid	vakpersoneel	worden	doorgevoerd.	

Voordat	met	het	werk	begonnen	wordt,	apparaat	van	het	net	
scheiden.	De	netstekker	uit	het	stopcontact	trekken!

2. 
De schroef aan de onderzijde van 
de frontlijst uitdraaien. De frontlijst 
omhoogklappen.

1. 
De sensor door de opening in de 
aggregaatruimte steken en in de 
binnenruimte plaatsen. 

De	opening	met	af-
dichtingsmateriaal	
afdichten!

3. 
De stekker van de productsen-
sor erin steken.

4.
De frontlijst sluiten en met de schroef vastzetten.
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Instellingen	van	de	productsensor	
• Stekker in het stopcontact steken - op het display verschijnt OFF.

	>	 Lab Cooler 
Product - - °C

	>	 Menu 01 
SetPoint

	>	 Menu 06 
Set up

	>	 Settings 01 
Service

	

	>	 Settings 09 
Alarm setting

	

	>	 Sensor check
OFF

	>	 Sensor check
OFF

  OFF knippert 

	>	 Sensor check
ON

  ON knippert 

Met de toets	 	opslaan.

De sensor wordt nu door de elektronica bewaakt. Ingeval van een 
sensorfout wordt een alarmmelding gegenereerd.

Alarmgrenzen	instellen

	>	 A12= - 45 °C
P low Alarm

	>	 A12= - 45 °C
   - 45 °C

  knippert 

Met de toetsen  of 	de gewenste instelling selecteren.  

Met de toets	 	opslaan.

	>	 A13= 45 °C
P high Alarm

	>	 A13= 45 °C
   45 °C

  knippert 

Met de toetsen  of 	de gewenste instelling selecteren.  

Met de toets	 	opslaan.

Wanneer er een alarmvertraging moet worden ingesteld, de stap-
pen in het volgende hoofdstuk uitvoeren, anders met de toets  
naar de standaardaanduiding terugschakelen.

Alarmvertraging	instellen	

	>	 A14= 0 Min.
P Alarm Delay

	>	 A14= 0 Min.
   0 Min.

  knippert 

Met de toetsen  of 	de gewenste instelling selecteren.  

Met de toets	 	opslaan.

Met de toets  naar de standaardaanduiding terugschakelen.

Opmerking
In de standaard weergavemodus kan met de toets	 	 tussen 
productsensor, standaard temperatuursensor, beide sensors en 
datum/tijd worden omgeschakeld.

	>	 Lab Cooler 
Product - - °C

	

	>	 Lab Cooler 
Temp. - - °C

	

	>	 Temp. - - °C
Product - - °C

	

	>	 DD/MM/YY
hh:mm:ss
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Reinigen
Voor	het	reinigen	altijd	het	apparaat	uitschakelen.	Stekker	uit	
het	stopcontact	trekken	of	de	voorgeschakelde	zekeringen	
eruit	schroeven	resp.	laten	aanspringen.
•  De koelproducten in andere apparaten bewaren.
• Reinig de binnenkant en de delen van het interieur van het apparaat 

met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. 
Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten 
die zand of zuren bevatten.

• Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het venti-
latierooster dringt.

• Maak alles goed droog met een doek. 
Gebruik	geen	stoomreinigingsapparaten!
Gevaar	voor	beschadiging	en	verwonding.

Storingen
De	volgende	storingen	kunt	u	zelf	opsporen	en	verhelpen:
• Het	apparaat	werkt	niet. Controleer:
– of het apparaat is ingeschakeld;
– of de stekker goed in het stopcontact zit;
– of de zekering in de meterkast nog goed is.
• De	temperatuur	is	niet	laag	genoeg. Controleer:
– of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder Temperatuur	
instellen);

– of er evt. te grote hoeveelheden verse koelproducten in werden 
gelegd;

– of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
–  of de ventilatie in orde is;
–  of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.
Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepas-
sing zijn en u de storing niet zelf 
verhelpen kunt, contact op met de 
dichtstbijzijnde technische dienst 
van de leverancier van het apparaat. 
Geef de volgende gegevens op het 
typeplaatje door: de typeaandui-
ding 1, het servicenummer 2 en 
het apparaatnummer 3.

Buiten	werking	stellen
Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel 
het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zeke ringen 
in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur 
open staan om geurvorming te voorkomen. 

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheids-
bepalingen en de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG.

Afvoeropening	 voor	 reini-
gingswater
Aan de onderzijde van het apparaat 
kan een afvoerslang met een R 3/4 
aansluiting worden aangebracht.
Het bij de reiniging van de binnen-
ruimte opduikende water kan zo 
worden afgevoerd.

Uitvoering
De draagroosters worden met behulp van draagrails op hun plaats 
gehouden.

Afhankelijk van de hoogte 
van de koelproducten zijn de 
draagrails tot een afstand van 
27,5 mm in hoogte verstelbaar. 

Steek de draagrails eerst op 
de gewenste hoogte in het 
achterste profiel en vervolgens 
in het voorste.

Opmerking:	
De	maximale	belasting	per	draagrooster	bedraagt	60	kg.

Veiligheidsslot
Het slot is met een veiligheidsmechanisme uitgerust. 
Apparaat	afsluiten:
• Sleutel in de richting 1 naar binnen duwen.
• Sleutel 90° draaien.
Om het apparaat weer te ontgrendelen 
moet in dezelfde volgorde te werk worden 
gegaan.

Binnenverlichting	bij	apparaaten	met	glasdeur
De verlichting is bovenaan in de 
binnenruimte aangebracht. 
Vervangen	van	de	TL-lamp:
 

Trek	de	stekker	uit	het	stop-
contact	of	draai	de	zekering	
in	de	meterkast	eruit.
• Schroef 1 aan de achterzijde 

van de lampenkap losschroe-
ven. 

• Toetsen 2 aan de achterzijde 
van de afdekking indrukken.

• De afdekking achter loshalen 
en verwijderen. 

• TL-lamp vervangen.
• Afdekking vooraan inzetten en 

achteraan inklikken.
• Schroef in de afdekking draaien.
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NL

De wisseling van de deurscharniering mag alleen door opgeleid vakpersoneel worden doorgevoerd.
Voor de ombouw zijn twee personen noodzakelijk.

Draairichting	deur	veranderen

1.	 Open	de	deur	ca.	90°.

2.	Schroef het scharnier er af.

3.	 Laat de deur uit het bovenste 
scharnier zakken en verwijder 
hem.

6.	Schroef het bovenste scharnier er af en mon-
teer het aan de tegenoverliggende zijde.

8.	 Open	 de	 deur	 90° en hang 
hem over de bovenste vier-
kante stift.

9.	Steek het scharnier in het onderste 
deurlager en schroef het aan de 
scharnierbasis vast.

4.	 Trek de kunststof lagerbus 
van het scharnier af.

5.	Haal de lagerringen van het bovenste 
deurlager er af.

7.	Schroef de scharnierbasis er af en 
monteer het aan de tegenoverlig-
gende zijde.


