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* Stapelgrens —> . v Afvoeropening voor reinigingswater
Aan de onderzijde van het apparaat kan een
Leg de producten op het bovenste rooster slechts afvoerslang meteen R 3/4 aansluitingworden
tot aan de stapelgrens. aangebracht. ?
Dit is belangrijk voor een goede luchtcirculatie en Het bij de reiniging van de binnenruimte R 3/4
eengelijkmatige temperatuurverdelingin detotale opduikende water kan zo worden afgevoerd. 3
binnenruimte.

Een haaks aansluitstuk wordt met het apparaat

meegeleverd.



Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

* \Joorkom blessures en beschadigingen: pak het
apparaat altijd met twee personen uit en stel het
samen op.

* Neem bijbeschadiging van het apparaat onmid-
dellijk - nog véér het aansluiten - contact op met
de leverancier.

* Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in
deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de
aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een
goede werking.

* Koppel het apparaat bij storingen los van de
netspanning: trek de stekker uit het stopcontact
of draai de zekering in de meterkast eruit.

¢ Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het
stopcontact maar pak de stekker vast.

* Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat
uitsluitend door de technische dienst of een
installateur uitvoeren, aangezien anders grote
gevarenvoor uzelf en anderen kunnen ontstaan.
Hetzelfde geldt voor het vervangen van het net-
snoer.

e Gebruik in het apparaat nooit open vuur of
ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het
vervoeren en reinigen van het apparaat goed op
dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd.
Mochthetkoelmiddelcircuitdesondanks bescha-
digd raken, houd het apparaat dan uit de buurt
van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het
vertrek.

* Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of
leunen om ergens bij te kunnen.

* \Joorkomvoortdurend huidcontact metkoude op-
pervlakken of te koelen/te bevriezen levensmid-
delen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en
bevriezing veroorzaken. Bijlangdurig huidcontact
veiligheidsmaatregelentreffen, bijv.handschoe-
nen dragen.

e Consumeer geen levensmiddelen die over de
datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging
veroorzaken.

* Bewaar geen explosieve stoffen of spuitbussen
metbrandbare drijfgassen (bijv.butaan, propaan,
pentaan) in het apparaat. Eventueel vrijikomend
gas kan door de elektrische componenten ont-
stokenworden.U herkentdergelijke spuitbussen
aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan
een vlamsymbool.

* Geenelektrische apparaten binnen hetapparaat
gebruiken.
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* Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet
in de buurt van het apparaat of binnen het bereik
van kinderen.

* Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een
gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een
vochtige omgeving of binnen bereik van spatwa-
ter plaatsen.

Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag
niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meege-
geven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet
vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk
geldende voorschriften en wetten.

Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het
koelmiddelcircuitnietwordtbeschadigd, zodathetkoelmiddel (in-
formatie op hettypeplaatje) of de olie erin nietongewild vrijkomen.

e Apparaat onbruikbaar maken.
¢ De netstekker uit het stopcontact trekken.
¢ Het aansluitsnoer doorknippen.

AWAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmate-
riaal en folie!

Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten
spelen.

Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel
inzamelpunt.

Geluidsemissie van het apparaat

Het geluidsniveau tijdens het gebruik van het apparaat ligt onder
70 dB(A) (rel. geluidsvermogen 1 pW).

Toepassingen van het apparaat

Hetapparaatis uitsluitend geschiktvoor hetkoelen
van levensmiddelen.

Het apparaatis niet bedoeld voor het bewaren en koelen van ge-
neesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumspreparatenofeendere
aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG
ten grondslag liggende stoffen en producten.

Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de
bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken.

Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explo-
siegevaarlijke omgevingen.

Extern alarm

Het apparaat beschikt over een potentiaalvrije alarmuitgang en
kan op een externe alarminstallatie worden aangesloten.

De aansluiting van het apparaat op een externe alarmin-
stallatie mag alleen door opgeleid en geschoold personeel
worden doorgevoerd!
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Klimaatklasse

De klimaatklasse geeftaan, bijwelke om-
gevingstemperatuurhetapparaatgebruikt
mag worden om het volledig koelvermo-
gen te bereiken en van welke maximale
luchtvochtigheid in de opstellingsruimte
van het apparaat sprake mag zijn opdat |3
zich geen condensaat aan de buitenkant

van het apparaat vormt.

U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje.

Max. omgevings- Max. relatieve

Klimaatklasse temperatuur luchtvochtigheid

5 40°C 40 %

De minimaal toegestane omgevingstemperatuur op de opstel-
lingsplaats is 10 °C.

Afmetingen van het apparaat

GKPv / BKPv 65..

GKPv / BKPv 84..

2150 - 2200 mm
2150 - 2200 mm

! || A /gr

120-170 mm

120-170 mm

GKPv 14..

2150 - 2200 mm

|~

4

-

120-170 mm

Opstellen

¢ Plaats het apparaat bij voorkeur niet in direct zonlicht, naast het
fornuis, een radiator enz.

* De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Com-
penseer oneffenheden d.m.v. de stelpoten.

Voor de hoogteverstelling het onderdeel
van de betreffende stelpootverdraaien, =3 \_)

m /\ WAARSCHUWING! I

De hoogte van de stelpoot kan van 120 mm tot
170 mm worden ingesteld.

De stelpoot niet boven een hoogte

van 170 mminstellen! Het onderdeel 120-170
van de stelpoot kan losraken en het mm
apparaat omslaan.

Ditkantotzware of dodelijke verwondingenleiden.

¢ De plaatsingsruimte van het apparaat moet volgens de norm
EN 378 pro 8 g koelmiddelmassa R 290/R 600a 1 kubieke m
bezittenzodaterin gevalvan eenlekkage in hetkoelmiddelcircuit
geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte
van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid
koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het
apparaat.

De afstand tussen de bovenkantvan het
apparaat en het plafond van het vertrek
moet minimaal 30 cm bedragen.

20"

mir"

Ventilatieopeningen resp.
-roosters niet afdekken. —3

Elektrische aansluiting
Het apparaat uitsluitend met wisselstroom gebruiken.
De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje.

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Be-
schrijving van het apparaat.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn.

De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 Aen 16 A
liggen.

Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat
bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het apparaat niet door middel van een ver-
lengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

Gebruik geen omvormer (omzetten van ge-
lijkstroom naarwisselstroom) of spaarstekker.
Gevaar voor beschadiging van de elektroni-
sche componenten!




Uitvoering
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Draagroosters inzetten.

Uitvoering GKPv 14..

De meegeleverde draagrails rechts
enlinksopdeverticalerandplaatsen. |
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Derails op gewenste hoogte eerstin
de achterste strook schuivenendan
aan de voorkant inhangen.

Tussenroosters

De meegeleverde tussenroosters op de draagrails plaatsen.

Opmerking
De maximale belasting per tussenrooster bedraagt 20 kg.

NL

Uitvoering BKPv

Apparatenuitde serie BKPv zijn voorzienvan L-vormige geleiders
voor bakplaten.

Afhankelijk van de hoogte van N
de levensmiddelen zijn de ge- NN
leiders op 27,5 mm afstand in
de hoogte verstelbaar.

Steek de geleiders eerst op
de gewenste hoogte in het
achterste profielenvervolgens
in het voorste.

Veiligheidsslot

Het slot is met een veiligheidsme-
chanisme uitgerust.

Apparaat afsluiten

e Sleutel in de richting 1 naar bin-
nen duwen.

e Sleutel 180° draaien (2).

Om het apparaat weer te ontgren-
delenmoetindezelfde volgordete
werk worden gegaan.

Binnenverlichting bij apparaaten met glazen deur

Delichtintensiteitvan de LED-verlichting komt overeen met
laserklasse 1/1M.

A Opgelet!

De afdekking van de verlichting mag uitsluitend door de
technische dienst worden verwijderd.

De verlichting is bovenaan
in de binnenruimte aange-
bracht.

Metbehulp vande schakelaar
S kunt u de verlichting in- en
uitschakelen.

Wanneer de afdekking verwijderd wordt, niet met optische
lenzen van korte afstand direct in de lamp kijken. De ogen
kunnen daarbij letsel oplopen.
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Bedienings- en controleelementen

O

(') ON/OFF-toets (apparaat in- en uitschakelen)
/\V Keuzetoetsen

3@ SuperCool-toets

R Alarm Uit-toets

**0 Ontdooitoets (ontdooifunctie handmatig activeren)

@ Enter-toets

Symbole im Display
5 Compressor werkt

@ LED knippert - inschakelvertraging van het aggregaat. Na
~ drukcompensatie in het koelmiddelcircuit start de com-
pressor automatisch.

Ventilator werkt

Het apparaat is in de ontdooifase
SuperCool is actief

Alarmfunctie

Er is sprake van een storing van het apparaat. Neem
contact op met de technische dienst.

& O &k &

Apparaat in- en uitschakelen
Stekker in het stopcontact steken. Melding = OFF

Apparaat inschakelen
(M ca. 3 sec. drukken. Melding = ON

Apparaat uitschakelen
(Y ca. 3 sec. drukken. Melding = OFF

Temperatuur instellen
1sec.op @ drukken. Het temperatuurdisplay knippert.

Temperatuur verhogen (warmer) - op /\ drukken.
Temperatuur verlagen (kouder) - op \/ drukken.
Opnieuw op toets £G3 drukken.

De gewenste temperatuurinstelling wordt opgeslaan.

Temperatuurweergavemodus

De temperatuurweergave kan tussen graden Celsius en graden
Fahrenheit gekozen worden. De fabrieksinstelling is graden
Celsius.

& 5 sec. indrukken. Melding =r'5

Sy indrukken. Melding =|

Met de toetsen \/ of A de gewenste instelling selecteren.
0=°C 1=°F

@ indrukken. Melding = |-'E|.

& 5 sec. indrukken.

De elektronica schakelt terug naar het normale regelbedrijf.

SuperCool

Gebruik SuperCoolomgrote hoeveelheidenlevensmiddelensnel
af te koelen. Als SuperCool ingeschakeld is, werkt het apparaat
met maximale koelcapaciteit.

SuperCool activeren
G0 3 sec. drukken. Melding = c by %)

Leg de verse levensmiddelen erin.

De elektronica schakelt automatisch terug naar het normale
regelbedrijf.

SuperCool voortijdig deactiveren
B0 5 sec. drukken. Melding = ccE

Alarm bij openen deur

Wanneer de deur geopend wordt, brandt de LED O en de tem-
peratuurindicatie begint te knipperen.

Wanneer de deur langer dan 240 seconden geopend is, begint
de LED Q te knipperen en op het display knippert dor en de
temperatuurindicatie afwisselend.

Het geluidssignaal klinkt (indien de geluidssignaalfunctie niet
gedeactiveerd is).

Wanneer de deur voor het opslaan van koelwaar langer geopend
moet zijn, het geluidssignaal uitschakelen door op de toets @
te drukken.

Instellen van de vertragingstijd voor hetalarm
bij openen deur

De tijd tot het geluidssignaal klinkt na het openen van de deur
kan worden veranderd.

1) 5 sec. indrukken. Melding =5

/\ indrukken tot d Hd op het display verschijnt.

@ indrukken. Melding =] Instelbereik = 1 - 5 minuten.
Met de toetsen \/ of /\ de gewenste instelling selecteren.
{G3 indrukken. Melding = d Bd

& 5 sec. indrukken.

De elektronica schakelt terug naar het normale regelbedrijf.



Geluidssignaalfunctie op inactief zetten

De geluidssignaalfunctie kan, indien vereist, volledig gedeacti-
veerd worden.

1) 5 sec. indrukken. Melding =5

\/ indrukken tot H op het display verschijnt.

{33 indrukken. Melding =[]

Met de toetsen \/ of /\ de gewenste instelling selecteren.
0 = geluidssignaalfunctie geactiveerd

1 = geluidssignaalfunctie gedeactiveerd

¢S indrukken. Melding = H}

@ 5 sec. indrukken.

De elektronica schakelt terug naar het normale regelbedrijf.

Alarm-test

Met deze test wordt de goede werking van de interne en van een
eventueel extern aangesloten alarminstallatie gecontroleerd.

De koeling van het apparaat wordt tijdens deze test niet onder-
broken.

@ +\/ 5 sec. indrukken.

¢ Het display toont nu een temperatuurwaarde van 0,2 °C onder
de ingestelde bovenste alarmgrens.

* De temperatuurwaarde stijgt nu om de 2 seconden met 0,1 °C.

* Bij het bereiken van de bovenste alarmgrens verschijnt Hi0 op
hetdisplay.Een op de potentiaalvrije alarmuitgang aangesloten
externe alarmeenheid wordt nu geactiveerd.

* Detemperatuurwaarde stijgtverdertot0,2 °C boven de bovenste
alarmgrens.

» Dezelfde procedure voltrekt zich voor de onderste alarmgrens.
. Lo n
Op het display verschijnt L L.
Tijdens de test brandt de LED .

De elektronica schakelt automatisch terug naar het normale
regelbedrijf.

Test voortijdig afbreken

@ 5 sec. indrukken.

Opmerking

Wanneerde waardenvandebovenste enonderstealarmgrens (AL

enAHinhethoofdstuk "Instellen van de alarmparameters") op
0 gezet zijn, verschijnen bij deze test op het displayH - -enl--.

NL

Alarmmeldingen
1. LED Q knippert op het display

Verschijnt op het display de melding Q dan heeft zich een sto-
ring voorgedaan. Neem a.u.b. contact op met de dichtstbijzijnde
technische dienst.

2. LED 4\ knippert op het display - melding HI of LO
In de binnenruimte is het te warm (HI) of te koud (LO).

Het geluidssignaal klinkt (indien de geluidssignaalfunctie niet
gedeactiveerd is).

Instellen van de alarmparameters

De alarmgrenzen (verschil ten opzichte van de ingestelde tem-
peratuur) en de alarmvertraging (vertraging voordat het alarm
afgaat) kunnen ingesteld worden.

R\ 5 sec. indrukken. Melding =5

/N indrukken tot AL op het display verschijnt.

IL = Onderste alarmgrens

@ indrukken. Melding = temperatuurverschil in °C

Met de toetsen \/ of /\de gewenste instelling selecteren.
Alleen positieve waarden instellen.

¢S indrukken. Melding = AL
/\ indrukken. Melding = H Bovenste alarmgrens
@ indrukken. Melding = temperatuurverschil in °C

Met de toetsen \/ of /\ de gewenste instelling selecteren.
Alleen positieve waarden instellen.

{G indrukken. Melding = AH

/\ indrukken. Melding =

@ indrukken. Melding = vertraging van het alarm in minuten
Met de toetsen \/ of /\ de gewenste instelling selecteren.
(G2 indrukken. Melding = | d

@ 5 sec. indrukken.

De elektronica schakelt terug naar het normale regelbedrijf.

Parameter op fabrieksinstelling terugzetten

Met deze functie kunnen de alarmgrenzen en waarden van de
sensorkalibratie op de fabrieksinstelling worden teruggezet.

Trek de stekker uit het stopcontact.

& ingedrukt houden en de netstekker insteken.
Melding =bir )

{C} driicken. Melding = 5t d

De elektronica schakelt terug naar het normale regelbedrijf.
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Ontdooien

Het ontdooien vindt automatisch plaats. Het dooiwater loopt in
een verdampingsbak in de aggregaatruimte en verdampt door
de compressorwarmte.

Ontdooifunctie manueel activeren

Als de deur gedurende een langere periode niet goed dicht was,
kan erin de binnenruimte of aan de koudeplaat een grotere ijsaf-
zetting ontstaan. In dit geval kunt u de ontdooifunctie voortijdig
activeren.

#() 3 sec. indrukken. Melding = %4 + JF Iy

De elektronica schakelt automatisch terug naar het normale
regelbedrijf.

Melding =dFE

Instellen van de displayweergave tijdens de
ontdooifase
R 5 sec. indrukken. Melding = §

/\ indrukken tot db op het display verschijnt.
{3 indrukken. Melding =}
Met de toetsen \/ of N\ de gewenste instelling selecteren.

0 = Symbool {512} + wisselende weergave van dEf en van de
actuele temperatuur in de binnenruimte van het apparaat.

1= Symbool {i} +temperatuur voor aanvang van de ontdooifase
(fabrieksinstelling).

2 = Symbool $¥% + dE F
{33 indrukken. Melding = db
K 5 sec. indrukken.

De elektronica schakelt terug naar het normale regelbedrijf.

Reinigen
Het apparaat minimaal 2 keer per jaar reinigen!

Voorhetreinigenaltijd hetapparaat uitschakelen. Stekker uit
het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen
eruit schroeven resp. laten aanspringen.

* Neem de levensmiddelen uit het apparaat en bewaar ze op een
koele plaats.

¢ Reinig de binnenkant en de delen van het interieur van het
apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is
toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen
of producten die zand of zuren bevatten.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten!
Gevaar voor beschadiging en verwonding.

e Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het venti-
latierooster dringt.

* Maak alles goed droog met een doek.

* Bijapparateninrvs-uitvoering een normaalrvs-schoonmaak-
middel gebruiken.

Gebruik geen schurende/krassende sponsen, geconcen-
treerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakpro-
ducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische
oplosmiddelen.

Die beschadigen de oppervilakte en kunnen corrosie ver-
oorzaken.

Stoffilter reinigen

Het stoffilter minimaal 2 keer per
jaar reinigen!

De netstekker uit het
stopcontact trekken!

1. Het stoffilter naar boven
toe wegnemen.

2. Hetstoffiltermetwateren
afwasmiddel reinigen.

3. Hetstoffilter weer monte-
ren.




Storingen

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:
* Het apparaat werkt niet. Controleer:

— of het apparaat is ingeschakeld;

— of de stekker goed in het stopcontact zit;

— of de zekering in de meterkast nog goed is.

* De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:

— ofudetemperatuurgoed hebtingesteld (zie onder Temperatuur
instellen);

— of erevt.te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in werden
gelegd;

- of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;

— of de ventilatie in orde is;

— of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien n van d \
bffen’genoimggeoorzakeﬁ T
@x 9999 Index 99 X / E E

van toepassing zijn en u de v'fi'w"sme 999*9999-99 =

storing niet zelf verhelpen
kunt, contactop metdedichtst-
bijzijnde technische dienst
van de leverancier van het
apparaat. Geef de volgende
gegevens op het typeplaatje \
door: de typeaanduiding @),

het servicenummer (2) en het apparaatnummer 3).

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk Be-
schrijving van het apparaat.

Mogelijke foutmeldingen op het display

Fout- | Fout Maatregel
code
EO, E1, | Temperatuursensor | Contact opnemen met de
E2, rE | defect technische dienst
EE, EF | Foutinde Contact opnemen met de
stuurelektronica technische dienst
dOr De deur van het De deur van het apparaat
apparaat te lang sluiten
open
HI Temperatuur in het | Controleren of de deur
apparaat te hoog wel correct gesloten is.
(warm) Wanneer de temperatuur
niet daalt, contact
opnemen met de
technische dienst.
LO Temperatuur in het | Contact opnemen met de
apparaat te laag technische dienst
(koud)

NL

Buiten werking stellen

Wiltuhetapparaatvoorlangeretijd buiten werking stellen, schakel
het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zeke-
ringen in de meterkast eruit.

Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om
geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheids-
bepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.
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Draairichting deur veranderen GKPv 65../BKPv 84..

De wisseling van de deurscharniering mag alleen door
opgeleid vakpersoneel worden doorgevoerd.

Voor de ombouw zijn twee personen noodzakelijk.

1. Deur ca. 90° openen.

Belangrijke aanwijzing
De deur moet 90° geopend

worden, voordat het onderste
scharniergedemonteerd wordt.

Daardoor wordt het in de deur in-
gebouwde zelfsluitmechanisme in
een voor de inbouw noodzakelijke
positie gehouden.

/\ WAARSCHUWING!

Wordtde deurin gesloten toestand gedemon-
teerd en weer gemonteerd, dan leidt dit tot
vernieling van het zelfsluitmechanisme bij de
eerste keer dat de deur geopend wordt.

Belangrijke aanwijzing
De deur moet vanwege het hoge gewicht
door een persoon worden vastgehouden.

2. Scharnier eraf schroeven.

Deur uit het bovenste scharnier
laten zakken en verwijderen.

3. Lagerringvanhetbovenste
deurlager afnemen. \

4. Lagerdelen van het scharnier halen.

@ —> Lagerring

@ —> Messing ring

@ —> Lagerbus

—> Kunststof ring

& Aanwijzing bij punt 4
De lagerbus met messing ring en lagerring
kan bij het wegnemen van het scharnier in het
deurlager blijven steken en moet in dat geval
daar weggenomen worden.

//\

5. Het bovenste scharnier en de afdekkingen elke keer
op de tegenoverliggende kant aanbrengen.

IR

6 6. Deur 180° draaien.

7. Lagerring en lagerbus in
het bovenste deurlager @)
plaatsen.

e
/




8. Open de deur 90° en hang hem over
de bovenste vierkante stift.

/\ WAARSCHUWING!

Dedeurbeslistondereenhoek
van 90° weer monteren.

Wordt de deur in gesloten toe-
stand gemonteerd, dan leidt
dit tot vernieling van het zelf-
sluitmechanisme bij de eerste
keer dat de deur geopend en
gesloten wordt.

Belangrijke aanwijzing
De deur moet vanwege het hoge gewicht
dooreen persoon worden vastgehouden.

9. Lageronderdelen op het scharnier zetten.

@ —> Lagerring
© —> Messing ring

— Kunststof ring

10. Hetscharniermetaangebrachtelage- \\
ronderdeleninhetonderste deurlager

zetten.

<— Aanwijzing bij punt 10

De noppen aan de lagerring moeten bij
het inzetten in de uitsparingen van het
deurlager passen.

Indien nodig, de bovenste ring licht
draaien.

11. Scharnier vastschroeven.
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